
URSEA - Vigilancia de la calidad del agua potable
Resultados de los monitoreo realizado por URSEA en área metropolitana.
1/26/2026

(a) VMP: Valor Máximo Permitido de acuerdo al decreto 375/11. ph turbiedad
color 

verdadero cloro
conductivid

ad

VMP (a)
6,5-8,5

3 (1 en 
Salida 

tratamiento
)

15 2.5 2000

Unidad - NTU UC mg/L µS/cm

Procedimient
o APHA 4500 APHA 2130 APHA 2120 APHA 4500 APHA 2510

fecha hora

número 
referenci

a departamento ciudad dirección empresa ph turbiedad
color 

verdadero cloro
conductivid

ad
26/01/2026 11:02 SA 010 Montevideo Montevideo Avda. Millán 2550 y Concepción Arenal OSE 7.2 0.9 <5 0.1 530
26/01/2026 13:39 SA 022 Montevideo Montevideo Carlos A. López 4200 OSE 7.1 0.8 <5 0.1 520
26/01/2026 12:46 SA 020 Montevideo Montevideo Cno. Maldonado 7371 OSE 7.3 0.8 5 – 10 0.2 520
26/01/2026 15:33 SA 940 Montevideo Montevideo Caseta Recalque Cerro Cuba OSE 7.1 0.8 5 – 10 0.9 520
26/01/2026 11:41 SA 944 Montevideo Montevideo Caseta Bvar Artigas y Rambla Gandhi OSE 7.1 2 5 – 10 0.3 510
26/01/2026 14:35 SA 043 Montevideo Montevideo Recalque Melilla OSE 7.1 0.9 5 – 10 1.3 480
26/01/2026 13:19 SA 046 Montevideo Montevideo Recalque 4ª Linea OSE 7.2 1 <5 0.7 430
26/01/2026 14:11 SA 975 Montevideo Montevideo Caseta 44 O. Rodríguez Castillos OSE 6.9 0.6 <5 1.7 520
26/01/2026 15:03 SA 034 Montevideo Montevideo Yugoeslavia 747 y Emancipación OSE 7.2 1 5 – 10 1.3 530
26/01/2026 09:10 TK 002 Canelones Aguas Corrientes Usina. Agua elevada. OSE 7.2 0.8 <5 1.0 530

Nota:
Los valores presentados resultan conformes con la normativa de calidad de agua potable vigente


